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FIGYELEM! 

(HABITAT 2  24 SE) 
A SZ� KÍT � GY� R�  PONTOS BEHELYEZÉSÉHEZ FIGYELMESEN OLVASSA EL A 
„SZERELÉSI UTASÍTÁSOK” CÍM�  FEJEZETBEN A FÜSTGÁZ-ELVEZET�  
RENDSZERRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT. 

FONTOS! 

A GÁZKÉSZÜLÉK BESZERELÉSÉT CSAK SZAKEMBEREK VÉGEZHETIK! 

A BEÜZEMELÉST ÉS A KÉSZÜLÉK GARANCIASZELVÉNYÉNEK 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉT KIZÁRÓLAG A HERMANN MÁRKAKÉPVISELETI  
SZAKSZERVIZ VÉGEZHETI! B � VEBB INFORMÁCIÓT A JÓTÁLLÁSI 
FÜZETBEN ÉS A GÁZKÉSZÜLÉK E GÉPKÖNYVÉBEN TALÁL. 
AKTUÁLIS SZERVIZLISTA A „JÓTÁLLÁSI FÜZETBEN” SZEREP EL. 
 



 

 

GYORS HASZNÁLATI UTASÍTÁS  

Tisztelt Vásárló! 

Szándékosan tettük a „Kezelési és szerelési utasítás” cím�  gépkönyvünk elejére ezt a fejezetet azért, hogy 
Ön nagyon gyorsan üzemeltethesse a terméket.  

Ez a gyors használati utasítás feltételezi, hogy a kazán már túl van az „els�  beindításon”, amelyet 
kvalifikált szakember végzett, és a m� ködés feltételei teljes mértékben biztosítva vannak, ami a 
rendszerben lév�  megfelel�  nyomást, a hidraulikus kapcsolatot és a gázösszeköttetést jelenti. 

1) El� ször fordítsa el a baloldali kapcsolót a alaphelyzetre, majd a küls�  elektromos 
kapcsolóval helyezze feszültség alá a berendezést, ami villamos áramot ad a kazánnak. Ez a 

kapcsoló általában a kazán közelében lév�  falon található. E jel  melletti zöld led villog. 

 

2) Nyáron és / vagy amennyiben nem kívánja bekapcsolni a f� tést, fordítsa el a baloldali gombot  
jelzésre (Nyár üzemmód – csak használati melegvíz pozíció). A zöld lámpa állandóan világít. 

3) Télen és / vagy amikor be kívánja kapcsolni a f� tést, a baloldali gombot fordítsa el a  jelzés 

utáni helyzetbe. (Tél üzemmód ) A -t� l -ig tartó fokozat meghatározza a rendszer 
h� mérsékletét. Kezdésként állítsa -ra. A „A felhasználói utasítások” cím�  fejezetben tanácsokat 
talál a f� tési rendszer szabályozására, a klíma és más faktorok függvényében, hogy javíthassa 

komfortérzetét. A zöld jelzés  kigyullad és állandóan világít. 

4) A használati melegvíz h� mérsékletét úgy tudja szabályozni, hogy a jobboldali gombot a 

skálán -t� l -ig forgatja. El� ször állítsa -ra. A „A felhasználói utasítások” cím�  fejezetben 
megtalálja a legmegfelel� bb vízh� mérséklet beállításával kapcsolatos tanácsokat. 

5) Most már m� köd� képes a kazán és automatikusan be fog kapcsolni, amint a h� mérséklet úgy 
kívánja. 

6) Ne felejtse el áttanulmányozni a „Figyelmeztetések” és a „Felhasználói utasítások” cím�  
fejezeteket, ahol nemcsak az Ön biztonsága szempontjából talál nagyon fontos információkat, de 
részletes leírást talál a gázkészülék vezérlésér� l, a jelzésekr� l, valamint arról is, hogyan tudja 
megoldani (lehet� leg költségek nélkül) a felmerül�  egyszer� bb problémákat. 
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Jelzések, amelyek a gépkönyvben találhatók: 

VESZÉLY: E jelet követ�  figyelmezetéseket be kell tartani mechanikus (pl. sebhely, zúzódás) és egyéb általános 
sérülés elkerülése érdekében. 

VESZÉLY: E jelet követ�  figyelmezetéseket be kell tartani elektromos eredet�  (pl. áramütés) sérülés elkerülése 
érdekében. 

VESZÉLY: E jelet követ�  figyelmezetéseket be kell tartani h� hatás eredet�  (pl. leforrázás) sérülés elkerülése 
érdekében 

Figyelem: E jelet követ�  figyelmezetéseket be kell tartani a készülék, vagy egyéb tárgyak rendellenes 
m� ködésének és/vagy károsodásának elkerülése érdekében. 

MEGFELEL� SÉGI NYILATKOZAT 
A Hermann gázkészülékeknek CE tanúsítványuk van. 

A TÖRÖK F� téstechnika Kft, mint a magyarországi HERMANN 
gázkészülékek kizárólagos import� re kijelenti, hogy a fenti 

gázkészülék típusok részeikben és egészükben megegyeznek a 
GASTEC által tanúsított és kiadott 

CE 0694 (PIN 0694BP03 60 
HABITAT 2 23E ** besorolás, HABITAT 2 24SE ***  

besorolás) tanúsítványszámon min� sített típus mintákkal. 
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BEVEZETÉS 
A termékhez kapcsolódó használati utasítások a termék elengedhetetlen részét képezik, így minden 
gázkészülékhez tartozik egy gépkönyv. 

Alaposan olvassa el a gépkönyvet és sajátítsa el a biztonságos beszereléssel, üzemeltetéssel és 
szervizeléssel kapcsolatos tudnivalókat. 

- � rizze meg a gépkönyvet, mert kés� bb szükség lehet rá. 
- A beszerelést kizárólag szakember végezheti a gyártó utasításai és a berendezés adott változatára 

vonatkozó követelmények szerint. 
- Szakember az a személy, aki szakosodott m� szaki szakértelemmel, bír a háztartási f� t� -, és melegvíz 

el� állító készülékek szakterületén, a 84/1990. (IV. 27.) MT, 27/2000. (VIII. 29) GM Rendelettel 
módosított 26/2000. (VII. 28.) GM, 5/1997. (III. 5.) IKIM rendeletek, törvények el� írásai szerint. 

- A felhasználó KIZÁRÓLAG azokat a m� veleteket végezheti el, amelyek a „FELHASZNÁLÓI 
UTASÍTÁSOK” cím�  részben találhatók meg. 

- A gyártót nem terheli sem szerz� désszer� , sem szerz� désen kívüli felel� sség rossz beszerelésb� l, nem 
megfelel�  használatból, illetve a vonatkozó jogszabályok és a gyártói utasítások be nem tartásából 
származó károkért. 

Fontos: ez a gázkészülék atmoszférikus nyomáson forráspont alatti forró víz el� állítására szolgál; a 
f� t� rendszerre és/vagy használati melegvíz-rendszerre a saját m� szaki jellemz� i és teljesítménye 
alapján kell rákötni. 

- A csomagolóanyagok (kartonpapír, szögek, m� anyag zsákok, stb.) gyermekekt� l távol tartandók, mert 
potenciális veszélyt rejtenek magukban. 

- A készülék tisztítása, karbantartása, vagy javítása el� tt mindig áramtalanítsa a f� t� rendszert és/vagy a 
gázkészülék elektromos leválasztását biztosító egyéb berendezést. 

- Ha a berendezés meghibásodik és/vagy rosszul üzemel, azonnal áramtalanítsa a berendezést, és ne 
próbálja saját maga megjavítani. 

A gázkészülék beüzemelését, szervizelését, javítását, ellen� rzését és karbantartását kizárólag a 
Török F� téstechnika Kft. által szerz� dött, meghatalmazott és kiképzett szakszerviz végezheti el, 
kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával. A fentieket szigorúan tartsa be, a készülék 
biztonságos m� ködését semmiképpen ne kockáztassa. 

- Ha a készüléket minden kétséget kizáróan le kell választani a hálózatról, akkor minden potenciális 
veszélyt hordozó készülékrészt hatástalanítani kell. 

- Ha eladja a berendezést vagy elköltözik és leszerelik a gázkészüléket, akkor mindenképpen 
ellen� rizze, hogy a gépkönyvet a gázkészülék közelében könnyen hozzáférhet�  helyen hagyta-e a 
készülék új tulajdonosa / beszerel� je számára. 

- A berendezést csak a megadott célra szabad használni. Minden egyéb felhasználás veszélyes és nem 
rendeltetésszer�  felhasználásnak min� sül. 

- A berendezés nem rendeltetésszer�  használata szigorúan tilos. 
- A készüléket kizárólag falra szabad szerelni. 
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M� SZAKI ADATOK  
M� szaki adatok m. e.

CE megfelel� ség n°
Osztály

Típus

Tüzel� anyag G20 G30/G31 G20 G30/G31

Max. h� terhelés (Hi) kW 25,6 25,6 25,6 25,6
Min. h� terhelés (Hi) kW 10,0 10,0 10,0 10,0
Max. f� t� teljesítmény (Hi) kW 23,2 23,2 23,7 23,7
Min. f� t� teljesítmény (Hi) kW 8,6 8,6 8,6 8,6
NOx osztály 2 1 2 1
Súlyozott NOx mg/kWh 158 336 167 201
CO teljes terhelésnél ppm 20 48 40 76
CO2 teljes terhelésnél % 4,3 5,4 7,4 8,8
HATÁSFOK
Hatásfok maximális terhelésen %
Hatásfok 30%-os terhelésnél %
F� TÉS
F� t� víz h� mérséklet (min. - max.) °C
Tágulási tartály térfogata l
Tágulási tartályban lev�  nyomás szállításkor bar
Max. üzemi nyomás bar
Max. rendszerh� mérséklet °C
HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)
Folyamatos vízelvétel � T=25°C l/min
Folyamatos vízelvétel � T=30°C l/min
Min. vízelvétel l/min
Max. HMV nyomás bar
Min. HMV nyomás bar
H� mérsékleti tartomány (min.-max.) °C
ELEKTROMOS JELLEMZ � K
Feszültség / frekvencia volt/Hz
Áramfelvétel W
Védelmi kategória
MÉRETEK
Szélesség – magasság - mélység mm
Tömeg kg
CSATLAKOZÁSOK (S=kimenet)
F� t� kör nyomó / visszatér�  ág Inch
Használati melegvíz bevezetés / kivezetés Inch
Gázcsatlakozás a készüléken Inch
Gázcsatlakozás a beköt�  készlet gázcsapjához Inch
Füstgáz kivezet� nyílás (D) mm
Koaxiális légbevezetés / füstgázelvezetés (D) mm
Koaxiális rendszer hossza (vízszintes) min/max m
Koaxiális rendszer hossza (függ� leges) min/max m
Szétválasztott füstgázelvezetés / légbevezetés (D) mm

Szétválasztott rendszer hossza min/max m

GÁZ TÁPNYOMÁS
Gáz típusa G20 G30/G31 G20 G30/G31
Gáz névleges nyomása mbar 20 29/37 20 29/37
Fúvókák száma db
Gázég�  fúvóka átmér� je 1/100mm 125 77/77 125 77/77
GÁZFOGYASZTÁS

m3/h 2,71 2,71

kg/h 2,01/ 1,98 2,02/ 1,98

m3/h 1,06 1,06

kg/h 0,79/ 0,78 0,79/ 0,78

HABITAT 2      
23E

HABITAT 2                
24 SE

0694 BP 0360 0694 BO 0360
II2HS 3B/P II2HS 3B/P

B11/BS
B22-C12-C32-C42-

C52-C62-C82

90,4 93,4
88,7 90,1

35 - 78 35 - 78
8 8
1 1
3 3

83 83

13,3 13,6
11,1 11,3

2 2
6 6

0,5 0,5
30-55 30-55

230/50 230/50
110 142

IP X4D IP X4D

400x700x300
29 34,5

3/4" 3/4"
1/2" 1/2"
3/4" 3/4"
1/2" 1/2"
130

100/60
0,5-4
1-5
80

2-30
(max S=20)

Qmax

Qmin

12 12
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Méretek 

HABITAT 2 E-SE 

 

1 Füstgáz kivezetés 
2 Légbevezetés koaxiális rendszerhez 
3 Légbevezetés szétválasztott rendszerhez 
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IGÉNYBE VEHET�  SZIVATTYÚKAPACITÁS 
HABITAT 2 

A sebességkapcsoló I, II, III-as állásban (automatikus by-pass, nem leválasztható) 

 

 
 

Vízáram l/h 
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ELVI M � KÖDÉSI VÁZLAT 

 
 
1. By-pass szelep 
2. F� t� rendszer biztonsági szelepe, 3 bar 
3. Szivattyú 
4. F� tési h� érzékel�  
5. Tágulási tartály 
6. Biztonsági termosztát 
7. Automata légtelenít�  
8. Bitermikus h� cserél�  (f� tési oldal) 
9. Füstgáz termosztát ( E típusú) 

Füstgáz nyomáskapcsoló (SE típusú) 
10. Ventillátor (SE típusú) 
11. Füstgáz deflektor (E típusú) 

Füstgázgy� jt�  kamra (SE típusú) 
12. Bitermikus h� cserél�  (HMV oldal) 
13. Használati melegvíz h� érzékel�  
14. Gázég�  
15. Vízhiány nyomáskapcsoló 
16. Utántölt�  szelep 
17. HMV áramlásérzékel�  
18. Gázszelep 
19. Vízmennyiség szabályzó 
 

FIGYELMEZTETÉS:  Ez a rajz kizárólag 
tájékoztató jelleg� . 
A gázkészülék vízbekötéseihez használjon 
szerel� sablont vagy kövesse a „Szerelési 
utasítások” és a „Méretek” cím�  részben 
található ábrákat. 
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SZERELÉSI UTASÍTÁSOK  

A beszerelését végz�  szerel� kre vonatkozó biztonsági jogszabályok és 
el� írások: 
Mindig az érvényben lév�  törvényi rendelkezések a mérvadók, melyeket szigorúan figyelembe 
kell venni. 
- A kivitelez�  feleljen meg a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben el� írt követelményeknek. 
- A Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál nyilvántartásban kell 

szerepelnie a gázszerel� nek, a 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet szerint. 
- A szerel�  képzettségére vonatkozó el� írásokat az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet tartalmazza. 
- A gázkészülék üzembe helyezésére és garancia id� n belüli javítására a gyártó, vagy a 

felhatalmazott szakszervize jogosult. 
- A gyártó a jótállási id�  alatt a szerz� d�  szakszerviz részére el� írhat más elektromos végzettséget 

is, például m� szerész. 
- Gázfogyasztó berendezések javítására vonatkozó tevékenységet a 11/1982. (VIII. 18.) IPM sz. 

rendelet értelmében az állami Energetikai és Energia-biztonságitechnikai Felügyelet 
állásfoglalása szabályozza. 

Mindig körültekintéssel dolgozzon, ha a gázkészüléket beszereli, vagy 
karbantartási munkát végez rajta, mert pl. a fém alkatrészek súlyos sérülést (pl. 
vágás, horzsolás) okozhatnak. A fenti m� veletek során viseljen véd� keszty� t. 

A gázkészülék beszerelésére vonatkozó jogszabályok és el� írások: 
Mindig az érvényben lév�  törvényi rendelkezések a mérvadók, melyeket szigorúan figyelembe 
kell venni. 
A Gázszolgáltatásról szóló feladatokat az 1994 évi XLI. törvény, az 1997. évi XX.-törvény a 
3/1995(I.20.) korm. számú, az 1/1977( IV.6.) NIM, és 11/1982(VIII.18.) IpM számú rendeletek és a 
két utóbbi rendelet 2. számú mellékleteként kiadott "GMBSZ" tartalmazza. 
A Gáz- és Olajipari M� szaki Biztonsági Szabályzatban (GMBSZ) és részben az MSZ 7041-ben 
meghatározott fogalmak jogszabályi meghatározásai szerint. 
Az égéstermék elvezetés szabályait a GMBSZ, az OTÉK és a szabványok tartalmazzák. 
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet az építési engedélyezési eljárásról. A „C” típusú égéstermék 
elvezetés a tanúsítás szerint, e gépkönyvben leírtak alapján történik. 
A kötelez�  Kéménysepr�  Ipari közszolgáltatásról a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM rendelete 
rendelkezik. A szükséges ipari alkalmassági jegyz� könyvet a helyi képviselet adja ki. 
A 35/1996 (XII.29.) sz. BM. rendelet Országos T� zvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról. 

Az elektromossággal kapcsolatos szabályokat az MSZ IEC529, MSZ172, MSZ1600 szabványok 
írják el� . 
A szükséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetékes villanyszerel�  szakember állítja ki. 
A gázszolgáltatóval történ�  szerz� déskötés alapján a közm� fejlesztési hozzájárulás befizetését 
csekkel kell igazolni. 
Elkészült szerelés m� szaki felülvizsgálata: 
A gázszolgáltató a készre szerelt gázberendezéseket el� zetes bejelentés után felülvizsgálja. Ennek 
során ellen� rzi a terveknek megfelel�  kivitelt, az összes vonatkozó el� írás betartását, tömörségi és 
m� köd� képességi vizsgálatot tart. A gázszolgáltató elkérheti a beépített anyagok, szerelvények, 
készülékek megfelel� ségi tanúsítványait is. 
A fogyasztói gázberendezés gáz alá helyezése: 
A m� szaki felülvizsgálat, a nyomáscsökkent�  és a gázmér�  felszerelése után a gázszolgáltató 
helyezheti gáz alá a fogyasztói gázberendezést. 
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A gázkészülék üzembe helyezését, szervizelését, javítását, ellen� rzését és karbantartását kizárólag a 
Török F� téstechnika Kft. Hermann cég által meghatalmazott szakszervizek kiképzett szakemberei 
végezhetik, kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával. 

Ezen feltételek megszegése a készülék biztonságának megbontását, valamint garanciájának megsz� nését 
jelenti. 

A fenti törvények és el� írások alapján a szolgáltatások (beüzemelés, javítás, karbantartás, kiszállás) 
költségvonzatát a fogyasztónak kell viselni. 

Meghatalmazott Hermann központi márkaszerviz: Ökotech Kft. 
8200 Veszprém Almádi u. 19. Tel: 06-88/405-057, Fax: 06-88/581-410 
Országos márkaszervizek: a külön csatolt „ Jótállási füzet”-ben, a mindig aktuális címlistában 
szerepelnek. 

A gázkészülék elhelyezése 

35 kW (kb. 30000 kcal/h) alatti f� t� teljesítmény esetén a kazánhelyiségre külön el� írás nincs, ekkor a 
gázkészülékek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályokat szigorúan be kell tartani. 

Két ugyanazon célt szolgáló, egy helyiségben lév� , vagy két, egymással közvetlen kapcsolatban lév�  
helyiségben lév�  gázkészülék, lévén, hogy együttes h� terhelésük meghaladja a 35kW-ot, h� központnak 
tekintend� , ezért más rendelet hatálya alá esik. Több ugyanazon helyiségben lév� , de különböz�  célt (pl. 
sütés és f� tés) szolgáló készülék h� terhelését nem kell összeadni. 

HELYISÉG SZELL� ZTETÉSE (HABITAT 2 23 E típus, természetes szell� zés) 

Ha nyílt égéster�  gázkészüléket szerel be, akkor a helyiség állandó szell� ztetése 
elengedhetetlen és kötelez� . A szell� ztetést a hatályos el� írások szerint kell méretezni és 
elkészíteni. A GMBSZ, az OTÉK irányelvei a szabványok és a rendeleteknek megfelel� en. 

BESZERELÉS OLYAN HELYISÉGBE, AHOL A H� MÉRSÉKLET A 0°C-OT IS ELÉRHETI 

A gázkészülék beltéri felszerelése engedélyezett, a leveg� ben lev�  anyagok ellen megfelel�  burkolattal 
kell ellátni. 

A fagyásgátló rendszerének köszönhet� en a bels�  alkatrészek soha nem h� lhetnek 5°C alá. A rendszer 
akkor kapcsol be, ha a gázkészüléket az elektromos és gázhálózatra rákötötték, valamint a f� t� berendezés 
üzemi nyomása a szabályos értékeknek megfelel. 

Ha a gázkészüléket olyan helyiségben szereljük fel, ahol a h� mérséklet 0°C alá süllyedhet, gondoskodni 
kell a fagyvédelemr� l. A f� tési rendszer csak a Hermann által bevizsgált fagyálló folyadékkal tölthet�  fel, 
melyet a képviselett� l beszerezhet. B� vebben lásd a „Rendszer feltöltése” és a „Gázkészülék használaton 
kívül” cím�  fejezetet. 

Ez a készülék nem alkalmas küls�  térben való elhelyezésre! 
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A gázkészülék felfogatása 

A készülék felszerelése a következ�  módon történik: vagy szerel� sablonnal (lásd a 12. oldalon), 
csatlakozó szettel (opcionális), falból történ�  vízszintes tengely�  cs� kiállásokra, vagy a sablonon 
feltüntetett méretek alapján. Gégecsöves, vagy egyéb megfelel�  keresztmetszet�  csatlakozásokra. Lásd 
még 13. oldal. 

Megjegyzés: A Habitat 2 szerelési, hidraulikus és csatlakozási pontjai, méretei megegyeznek a Micra és a 
Habitat típusú gázkészülékekével. 

- Mérje fel a gázkészülék méretét és a szereléshez / karbantartásához szükséges ráhagyásokat, többlet 
helyigényt. [C] Helyigény: min 100mm a baloldalon, min 100mm a jobboldalon és min 300mm a 
berendezés alsó részén. 

- Ha a felszerelés tiplivel történik (szegcsavar anyával): a fali furatokat igazítsa be, illetve rajzolja el�  
az ábra alapján. [A] 
Ha a felszerelés nyitott kampókkal történik: a kampó helyzetét igazítsa be, illetve rajzolja el�  az ábra 
alapján. [B] 

- A szerel� sablonnal vagy az ábrán megadott méretek betartásával rajzolja fel, rögzítse az elektromos 
csatlakozásokat és a f� t� kör nyomó és visszatér�  vezetékeit, hidegvíz, melegvíz és a gáz csatlakozási 
pontjait, vízszintes, falból történ�  kiállások estén beköt� szettre. 

- Akassza a készüléket az elhelyezett tartókra, majd rögzítse. [A] és [B] 
- Vegye le a m� anyag véd� sapkákat a készülék csatlakozó nyílásairól, miel� tt ráköti a készüléket a 

cs� rendszerre. 

Megjegyzés: a készülék felszerelését megkönnyíti, ha a berendezés alján lev�  rácsot leszereli. 

- A be- és kimeneti bekötési pontokat illet� en (zárt égéster�  típusok), olvassa el a „Füstgáz kivezet�  
rendszerek” cím�  fejezetet, ahol a méretek a gázkészülék fels�  éléhez vannak viszonyítva. [D] (Lásd 
még „Méretek” fejezet) 

 

Gáz ½” (csatlakozó szettel) 

HMV kimenet ½” 

Hideg víz bemenet ½” 

F� t�  kör nyomó ág ¾” 

F� t� kör visszatér�  ág ¾” 

Elektromos betáp kiállás 

Szobatermosztát kiállás 
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Csatlakozó szettel: 
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Csatlakozó szett nélkül: 

 

A hidraulikus csatlakozási pontokat oldható kötésekkel (pl. félhollandi) megfelel�  méret�  
laptömítéssel kell ellátni, a keresztmetszeteket sz� kítésekkel megváltoztatni nem szabad. 
 

CSATLAKOZÁSI CSONKOK MÉRETEI 

R F� tési visszatér�  ág (¾”) 
M F� tési el� remen�  ág (¾”) 
C Melegvíz kimenet (½”) 
F Hidegvíz bemenet (½”) 
TA/L Elektromos betáp csatorna és a 

szobatermoszát csatorna kiállásainak 
helye 

G Gáz (¾”) 
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Vízrendszer bekötése 

HASZNOS TANÁCSOK A VÍZ-, ÉS F� TÉSI 
RENDSZEREKBEN KELETKEZ�  REZGÉS ÉS KAVITÁCIÓS 
ZAJ ELKERÜLÉSÉRE 

- Ne használjon kis átmér� j�  csöveket. 
- Ne használjon kis sugarú cs� íveket, és ne sz� kítse le a fontos 

szakaszokat. 
- Javasoljuk leveg� leválasztó beépítését. 
- Javasoljuk, hogy forró vízzel öblítse át a rendszert, öblítse ki a 

csövekb� l és a radiátorokból a szennyez� déseket (különösen az 
olajokat és zsírokat), amelyek károsíthatják a szivattyút. 

- Ha nem oldható meg, a dugulások elkerülése érdekében 
építsünk be iszapleválasztót. 

- Cs� hálózat szerelésénél válasszon nem fémes vezetékeket. Használjon szigeteléseket, 
kompenzátorokat. 

SZIVATTYÚ SEBESSÉGE 

A szivattyún van egy többállású kapcsoló, 
amellyel csökkenthet�  a szivattyú sebessége, 
egyúttal a túlságosan kicsi f� tési rendszerekben 
a túl gyors keringésb� l származó zaj is. 

HASZNÁLATI MELEGVÍZ BETÁPLÁLÁS 
A belép�  hideg víz tápnyomása 1 – 6,0bar között legyen. 

Figyelem: Nagyobb nyomás esetére nyomáscsökkent� t kell beépíteni a készülék elé. 

A h� cserél�  tisztítási gyakorisága a víz keménységét� l függ. Ezen felül a vízben maradó 
szilárd üledék, illetve szennyez� dés (pl. új rendszereknél) veszélyeztetheti a gázkészülék megfelel�  
m� ködését. 

Figyelem: A víz min� ségét� l függ� en 14nk°°°° felett vízkezel�  berendezést kell beépíteni. 
Megfelel�  típusok: „Cillit-immuno”, vagy állandó,- ill. elek tromágnesek, melynek 
alkalmazhatóságát írásban kérje az import� rt � l, típustól függ� en. 

A vízkezel�  beépítésének hiánya esetén, a víz keménységére visszavezethet�  károsodásokra 
felel� séget nem vállal a gyártó. 

Figyelem: Vízközm�  hálózatra történ�  csatlakozás esetén vízsz� r �  beépítése minden 
esetben szükséges. Az erre visszavezethet�  károsodásokra felel� séget nem vállal a 
gyártó. 

F� T� RENDSZER 
- Ellen� rizze, hogy a nyomáscsökkent�  szelep után mért víznyomás nem haladja-e meg a 

készülék m� szaki adatlapján megadott maximális értéket. 
- Figyelembe véve, hogy a készülék m� ködése alatt a f� t� rendszerben lev�  víz nyomása megn� , 

ellen� rizze, hogy a maximális értéke nem haladja-e meg a készülék m� szaki adatlapján 
megadott maximális értéket (1-1,5bar). 

- Kösse be a készülék biztonsági szelep kivezetését egy leereszt�  csatornába. Ha a biztonsági 
szelep nincsen rákötve a lefolyó hálózatra, és a szelepek nyitnak, a helyiséget eláraszthatja a víz. 
A Hermann nem vállal felel� sséget ilyen helyzetekb� l fakadó károkért. 

Ellen� rizze, hogy a víz és a f� t� rendszer cs� vezetékei nem szolgálnak-e földelésként az 
elektromos rendszerben, mert erre a célra teljes mértékben alkalmatlanok!  



 

   SZERELÉSI UTASÍTÁSOK  15 

Rendszer feltöltése 
Ha az összes csatlakozás be van kötve, a beszerelés 
folyamatában a következ�  lépés a rendszer feltöltése, amelyet 
óvatosan, az alábbiak, betartásával kell végrehajtani: 
- Nyissa meg a radiátorok légtelenít�  szelepeit. 
- Fokozatosan nyissa meg a f� t� kör feltölt�  csapját, és 

ellen� rizze az automatikus légtelenít�  berendezések, csapok 
megfelel�  m� ködését. 

- Zárja el a radiátorok légtelenít�  csapjait, amint a víz elkezd 
folyni. 

- Ellen� rizze, hogy a nyomásmér�  legalább 1-1,5bar 
nyomásértéket mutasson, majd zárja el a töltést és 
légtelenítsen minden egyes radiátort. 

Figyelem: Ha a készüléket olyan helyiségbe szerelte fel, ahol a h� mérséklet 0°C–ot is 
elérheti, akkor célszer�  a rendszert fagyásgátlóval feltölteni. 

Gáz bekötése 
A gázkészülék bekötését szakképzett szerel�  végezheti a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben el� írtak és az 
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet alapján, mert esetleges nem megfelel�  beszerelés sérülést okozhat 
emberekben, állatokban, tárgyakban, amelyért a gyártó felel� sséget nem vállal. (26/2000. (VII.28.) GM 
rendelet el� írja a gázszerel� k nyilvántartását, és fényképes igazolványt.) Mindig az érvényben lév�  
törvényi rendelkezések a mérvadók, melyeket szigorúan figyelembe kell venni. 

Ellen� rizze a következ� ket: 
a) A gázcs� -rendszert tisztítsa át, ne maradjon benne egyéb gázelegy, amely veszélyeztetheti a 

készülék megfelel�  m� ködését. Tisztítás és átfúvatás nem történhet a gázkészüléken keresztül. 
b) A gázvezeték feleljen meg a hatályos jogszabályoknak (MSZ EN 10204 szabvány és a 22/1998. 

(IV. 17) IKIM és a 3/1999. (II. 5) GM rendelet szerint). 
c) A gázvezeték és csatlakozásainak tömítettségét, gáztömörségét kívül belül. 
d) A tápvezeték átmér� je a gázkészülék vezetékével megegyez�  vagy annál nagyobb legyen. 
e) A gáz min� sége olyan legyen, amilyenre a gázkészülék be van állítva; ellenkez�  esetben a gáz 

átállításához hívja a (Hermann Szervizközpont szerel� jét). 
f) Elzáró szelepet be kell építeni a gázkészülék elé. 
Nyissa meg a m� szer szelepét és öblítse ki a rendszer csöveiben (az összes berendezésben) maradt 
leveg� t. 

Gázszelep csatlakozása csak az el� írt tömít � gy� r �  alkalmazásával történhet 

Kötelez�  egy megfelel�  méret�  és anyagú lapos, hézagmentes tömítés behelyezése a 
készülék gázcsonkjának a hálózati csonkkal való összekötésekor. A csonk tömítésére nem 
megfelel�  a kender, kóc, teflonszalag és hasonlók használata. 

Figyelem: Ha cseppfolyósított gázt használ (PB), akkor a készülék elé nyomáscsökkent�  
reduktort kell beszerelni (50mbar). 
 

A gázkészülék beköt�  szettje tartalmaz egyedi gázcsatlakozást is (opciós tartozék). 

F� t� kör utántölt�  szelep 

KÉSZÜLÉK ALULNÉZETE 
Gyári csatakozó szettel 

Lapos 
tömít�  
gy� r�  

¾” 
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Elektromos csatlakozások 

A berendezéshez tartozik egy tápkábel és egy vezeték a szobatermosztáthoz (kb. 1m). 

Figyelem: a készülék betáp és a szobatermoszát, illetve a távszabályzó csatlakozó vezetékeit 
kizárólag a beüzemel�  Hermann szakszerviz szakembere csatlakoztathatja a 
gázkészülékhez. 

Figyelem: a szobatermosztát vezetékében alacsony feszültség van. Semmilyen körülmények 
között sem szabad, feszültséget adni a fehér, küls�  vezérl�  vezeték egyik kivezetésére sem. 

Elektromos szakember feladata (villanyszerel� ): 

- 230V-os betáp vezetékcsatorna kiépítése a leválasztó kapcsolóig, melyet a kazán mellett kell 
elhelyezni, majd a kiállásig (lásd a „Méretek” és a „Gázkészülék felfogatása” fejezetek ábráit). 

- Szobatermoszát vezetékének kiépítése (külön cs� ben) a gázkészülék mögötti csatlakozó helyhez. A 
vezeték hossza toldás nélkül alkalmas legyen a gázkészülékbe történ�  bekötéshez. 
A tápkábelt 230V / 50Hz-es hálózatra kell csatlakoztatni, figyelembe véve az L-N (L=feszültség 
alatti /N=nulla) polaritást és a földcsatlakozást. 

- 6A-os kismegszakító elhelyezése, bekötése. 
- A kétpólusú leválasztó kapcsoló elhelyezése, bekötése. 
- EPH kiépítése, jegyz� könyv 

Túláram védelmét önálló 6A-os kismegszakító biztosítsa. (Mást nem biztosíthat) 
A kétpólusú leválasztó kapcsolóban pólusonként legalább 3mm távolság legyen. A 
berendezés áramellátásához elosztót, hosszabbítót és dugaljat használni tilos. 

Ha a tápkábelt ki kell cserélni, akkor a következ�  vezetékek közül válasszon: MT kábel (3x0,75). A 
földbekötést a CEI hatályos el� írásai szerint kell bekötni. (MSZ172,MSZ IEC529) 

A berendezés elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha a hatályban lev�  
biztonsági el� írások figyelembevételével megfelel� en rá van kötve egy hatékony földel�  
rendszerre. 

Szakemberrel nézesse meg, hogy az elektromos rendszer megfelel-e a gázkészülék által leadható, 
adatlapján olvasható maximális teljesítménynek, különös tekintettel a kábel keresztmetszeteire 
(MSZ1600). 

Megjegyzés: A Hermann cég. nem vállal semmilyen felel� sséget személyekben, állatokban vagy 
tárgyakban keletkezett kárért, amely a gázkészülék nem megfelel�  földeléséb� l és a vonatkozó szabályok 
be nem tartásából ered.  
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Kéménycsatlakozások 
HABITAT 2 23E (természetes szell� zés� ) 

Tartsuk be pontosan az MSZ 04-82, MSZ 7044, a GMBSZ és az OTÉK égéstermék elvezetéssel 
kapcsolatos szabványokat és el� írásokat. Mindig az érvényben lév�  törvényi rendelkezések a mérvadók, 
melyeket szigorúan figyelembe kell venni. 

- A készüléket egy hatásos és független kéménybe kell kötni, melynek átmér� jét méretezni kell. 

- Szigorúan tilos az elvezet�  cs�  átmér� jének csökkentése, vagy szabályzók (csappantyúk) használata. 

- Ellen� riztesse évente, hogy a kémény huzata megfelel� -e. 

A FÜSTCSATORNA BEKÖTÉSE A KÉMÉNYBE 

- Nem szabad az ürít�  cs�  végének a kémény bels�  síkjától beljebb lógnia, hanem azzal egy síkban kell 
lennie, mint a mellékelt ábrán láthatjuk. 
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Kéménycsatlakozások 
HABITAT 2 24SE (kényszerszell� zés� ) 

FÜSTGÁZELVEZET�  - LÉGBEVEZET�  
RENDSZEREK SZERELÉSE 

A bejöv�  leveg�  és a füstgáz kivezetésének 
beszerelésekor ellen� rizze, hogy a gázkészülékt� l 
kifelé 2%-tól 5%-ig terjed�  esés�  lejt�  vezet-e (lásd 
az ábrát). Ez elengedhetetlen a gázkészülék megfelel�  
m� ködése és megbízhatósága szempontjából. A 
bejöv�  leveg�  és a füstgáz kivezetésének végpontjaira 
megfelel�  véd�  kiegészít� ket kell felszerelni, nehogy 
a környezetb� l a gázkészülékre káros anyagok 
bejuthassanak a rendszerbe. 

Füstgáz elvezetésekor keletkez�  kondenzátumokra 
alkalmazzon leválasztó idomot. 
A friss leveg�  bevezetését lássuk el h� szigeteléssel a 
harmatkiválás miatt. 

Tartsuk be pontosan az MSZ 04-82, MSZ 7044, a 
GMBSZ és az OTÉK égéstermék elvezetéssel 
kapcsolatos szabványokat és el� írásokat. Mindig az 
érvényben lév�  törvényi rendelkezések a mérvadók, 
melyeket szigorúan figyelembe kell venni. 

A FÜSTCSATORNA BEKÖTÉSE KÜRT� BE 

- Nem szabad a cs�  végének a kürt�  bels�  síkjától beljebb lógnia, hanem azzal egy síkban kell lennie, 
mint a mellékelt ábrán láthatjuk. 

A fali füstkivezetéseknél be kell tartani a rajz szerinti elhelyezést a következ�  oldali táblázat szerint, lásd 
még GMBSZ ajánlásai. 
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Fali kivezetéseknél vegye figyelembe az alábbi ábrán és táblázatban látható adatokat: 

Zárt égéster�  gázkészülék leveg� rendszerének végpontjainak helyzete a f� t� teljesítmény 
függvényében. 

Berendezések 
Végpont elhelyezése Távok 4*–7kW 

mm min 
7–16kW 
mm min 

16–35kW 
mm min 

Ablak alatt A 300 500 600 
Szell� z� nyílás alatt B 300 500 600 
Ereszcsatorna alatt C 300 300 300 
Erkély alatt** D 300 300 300 
Szomszédos ablaktól E 400 400 400 
Szomszédos szell� z� csatornától F 600 600 600 
Függ� leges vagy vízszintes ürít�  csövekt� l*** G 300 300 300 
Épület sarkától H 300 300 300 
Épület beszögellését� l I 300 300 300 
Talajtól vagy másik szint padlójától L 400̈  1500̈  2500 
Két végpont között függ� legesen M 500 1000 1500 
Két végpont között vízszintesen N 500 800 1000 
Másik felülettel szemben lev�  felülett� l, 
amelyen 3 méter távolságon belül nincsen 
nyílás vagy végpont 

O 1500 1800 2000 

Mint fentebb, csak 3 méter távolságon belül van 
nyílás vagy végpont P 2500 2800 3000 

*4kW-nál kisebb f� tésteljesítmény�  berendezéseknél a végpont elhelyezését nem korlátozza 
semmi, kivéve az O és P pontokat.  

**Közlekedésre használt erkély alatt a kivezetéseket úgy kell elhelyezni, hogy a leveg� rendszer 
teljes hossza ne haladja meg a 2000mm-t a kivezetési ponttól az erkély küls�  kerületvonalán 
lev�  kivezetésig (beleértve a véd� korlát magasságát is) 

***A végpont elhelyezésénél 
legalább 500mm távolságot 
kell hagyni, ha gyúlékony 
anyagok közelébe ér (pl. 
m� anyag ereszek, 
csapadékelvezet� k, fa 
kiszögellések, stb.), hacsak 
nem alkalmaz más, megfelel�  
védekezési módot. 

¨ A kivezetési végpontokat úgy 
kell megtervezni, hogy a 
füstgáz áramlása lehet� ség 
szerint emelked�  legyen, és a 
rendszert a h� hatásoktól 
védeni kell. 
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Szétválasztott füstgáz elvezet�  rendszerek 
HABITAT 2 24 SE  

LÉGBESZÍVÁS ÉS FÜSTGÁZ KIBOCSÁTÁS KÜLÖN 
CSÖVEKEN 

Figyelem: nézze át az ábrákat, és szükség esetén 
szerelje be a gázkészülékkel szállított „D” jel�  
SZ� KÍT �  GY� R� T a mellékelt ábra szerint. 
(minden 90°-os ívnek 0,5m és minden 45°-os ívnek 
0,25m egyenes szakasszal egyenérték�  az 
ellenállása). 

 

 
 

Légbeszívás kültérb� l és füstgáz 
elvezetés falon keresztül kültérbe 

Légbeszívás falon keresztül 
küls�  térb� l és füstgáz elvezetés 

elvezet�  kürt� be 

Légbeszívás leveg� csatornán 
keresztül és füstgázelvezetés 

elvezet�  kürt� be 

Szétválasztott függ� leges 
elrendezés dupla 

szétválasztó idommal 

A méretek a gázkészülék 
fels�  éléhez viszonyítva 
értend� k. 

Szétválasztott függ� leges füstgázelvezetés 
vízszintes leveg� beszívással 

CA+CS CS Sz� kít�  gy� r� t
min-max max ha CA+CS

2-30 20 <8

CA+CS CS Sz� kít�  gy� r�
min-max max CA+CS

2-14 13 Nincs

Elvezetés külön járatokon (m)

Szétválasztó idommal koaxiális csatlakozáson (m)

Habitat 2 24 SE
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Koaxiális füstgáz elvezet�  rendszerek 
HABITAT 2 24 SE 

LÉGBESZÍVÁS ÉS FÜSTGÁZ ELVEZETÉSE KOAXIÁLIS 
RENDSZEREN KERESZTÜL 

Figyelem: nézze át az ábrákat, és szükség esetén 
szerelje be a gázkészülékkel szállított „D” jel�  
SZ� KÍT �  GY� R� T a mellékelt ábra és táblázat 
szerint. (minden 90°-os ív 1m és minden 45°-os ív 
0,5m egyenes szakasszal egyenérték� ). 

 
 

KOAXIÁLIS FÜSTGÁZELVEZETÉSEK 

Sz� kít�  

Vízszintes koaxiális 
kivezetés küls�  térbe 

A méretek a gázkészülék 
fels�  éléhez viszonyítva 
értend� k. 

Függ� leges koaxiális elvezetés 

Vízszintes koaxiális rendszer 
Leveg�  bezsívás és füstgáz 

elvezetés koaxiális kürt� n át. 

LO LV Sz� kít�
min-max min-max szükséges

(m) (m)
LO vagy 
LV (m)

HABITAT 
2 24 SE

0,5-4 1-5 <2

Típus
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Javítási, szerelési figyelmeztetések 

Az összes javítási és gáz-átalakítási munkákat kizárólag szakember végezheti. A 
karbantartást a hatályos el� írásoknak megfelel� en évente legalább egy alkalommal 
Hermann szakszervizzel kell elvégeztetni. (lásd Hermann szerviz lista) 

Minden egyes f� tési idény kezdetéig a készüléket szakemberrel ellen� riztetni kell, hogy a rendszer 
folyamatosan, biztonságosan, teljes hatásfokkal üzemelhessen. 
A gondos karbantartás garantálja biztonságos és takarékos üzemelést. 

A karbantartás során általában a következ�  m� veleteket kell elvégezni: 

- Távolítsa el az ég� n és az elektródákon lev�  esetleges oxidációt. 
- Gy� z� djön meg az ég� tér szigetelésének megfelel�  állapotáról. 
- Távolítsa el a vízkövet, lerakódásokat a h� cserél� r� l. 
- Ellen� rizze a készülék gyújtását, kikapcsolását, m� ködését. 
- Ellen� rizze a gáz- és vízcsatlakozásokat, a csövek állapotát, azok tömítéseit. 
- Ellen� rizze a gázfogyasztást minimum és maximum teljesítményen. 
- Ellen� rizze, hogy a biztonsági berendezések megfelel� en beavatkoznak-e. 
- Ellen� rizze, hogy a készülék vezérl�  és beállító szerveinek m� ködése megfelel� -e. 
- Ellen� rizze, hogy a füstgázelvezet�  rendszer és/vagy a kémény megfelel�  és hatékony m� ködésének 

id� szakos vizsgálata megtörtént-e. 
- Ha a füstgázelvezet�  rendszer és/vagy a kémény közelében karbantartás, vagy más munka folyik, 

kapcsolja ki a készüléket; takarja le, óvja meg biztonságos állapotát. 
- Ne hagyjon t� zveszélyes anyagot, vagy t� zveszélyes anyagot tartalmazó tartályt abban a helyiségben, 

ahol a készülék van. 
- Ne takarítson abban a helyiségben, ahol a készülék van, és éppen m� ködik, akadályozza meg a küls�  

szennyez�  anyagok készülékbe jutását. 
- A burkolatot csak szappanos vízzel tisztítsa. A burkolat és más festett, m� anyag részeket oldószerrel 

tisztítani nem szabad. 
- A készülékbe csak eredeti, a Hermann által gyártott pótalkatrészt építsen be. 
- Ellen� rizze a szivattyút, légtelenítse és mozgassa meg, szükség esetén tisztítsa ki. 

Nem eredeti alkatrészek felhasználásából ered�  károkért a Hermann nem vállal felel� sséget. 
A karbantartási javítások végeztével a gázkészülék használója részére munkalapot kell készíteni a 
készülék állapotáról, az elvégzett javításokról, aktuális javaslatokról és betartandó teend� kr� l, melyek 
tudomásulvételét a gázkészülék használója aláírásával igazolja. 
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A HABITAT 2 23E gázkészülékek felépítése 

 
 

1 Füstgáz termosztát 12 Áramlásszabályozó (HMV) 
2 Deflektor 13 Rendszerutántölt�  szelep 
3 F� tési biztonsági termosztát 14 Minimális víznyomás - biztonsági 

nyomáskapcsoló 
4 Tágulási tartály 15 Keringet�  szivattyú 
5 HMV h� érzékel�  16 F� tési h� érzékel�  (NTC) 
6 Gyújtóelektróda 17 Gázég�  
7 Fúvókahíd 18 Ionizációs elektróda 
8 Biztonsági szelep 3 bar 19 Bitermikus h� cserél�  
9 Gázszelep 20 Automatikus légtelenít�  
10  Rendszerleereszt�  szelep   
11 HMV els� bbségét kiválasztó kapcsoló   
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A HABITAT 2 24 SE gázkészülékek felépítése 

 
 

1 Füstgázérzékel�  biztonsági nyomáskapcsoló   
2 Füstgázgyüjt�  kamra 13 Rendszerutántölt�  szelep 
3 F� tési biztonsági termosztát 14 Minimális víznyomás - biztonsági 

nyomáskapcsoló 
4 Tágulási tartály 15 Keringet�  szivattyú 
5 HMV h� érzékel�  16 F� tési h� érzékel�  (NTC) 
6 Gyújtóelektróda 17 Gázég�  
7 Fúvókahíd 18 Ionizációs elektróda 
8 Biztonsági szelep 3 bar 19 Bitermikus h� cserél�  
9 Gázszelep 20 Automatikus légtelenít�  
10  Rendszerleereszt�  szelep 21 Égési leveg�  kamra 
11 HMV els� bbségét kiválasztó kapcsoló 22 Turbóventillátor 
12 Áramlásszabályozó (HMV)   
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FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK  

Fontos tudnivalók a beüzemelésr� l 

A beüzemelést, az els�  begyújtást csak a Török F� téstechnika Kft által kiképzett és 
felhatalmazott szakember végezheti. 

A beüzemelés és a kiszállás térítésköteles. 
Átállás egyik gáztípusról (földgáz, PB vagy városi gáz) másik gáztípusra már felszerelt készüléken 
is elvégezhet� , de a m� veletet csak a Török F� téstechnika Kft által kiképzett és felhatalmazott 
Hermann szerviz végezheti. A szerviz a következ� ket ellen� rzi: 

a) a gázkészülék adattábláján lev�  adatoknak a gáz, víz és elektromos hálózat paraméterei 
megfelelnek; 

b) az ég�  mérete megfelel a készülék teljesítményének; 
c) a kéményrendszer megfelel� en m� ködik, az égéstermékeket elvezeti; 
d) az égéshez szükséges leveg�  és a füstgáz elvezetése a hatályos szabványoknak megfelel� ; 
e) a megfelel�  szell� zés feltételei adottak még akkor is, ha a készülék bútorba van beszerelve. 

Hasznos tanácsok 

„E” típus: A készülék füstgázérzékel�  biztonsági termosztáttal van felszerelve, amely 
közbeavatkozik, ha az égéstermék visszajutna a helyiségbe. Ezt a termosztátot nem 
szabad kiiktatni, mert a visszatér�  füstgázok krónikus vagy akut mérgezést 
okozhatnak, amely halálos is lehet. Ha a termosztátot ki kell cserélni, csak eredeti 
pótalkatrészt építsen be. Ha az eszköz többször is beavatkozik, ellen� riztesse, hogy a 
füstgázelvezet�  rendszer hatékonysága megfelel-e az el� írásoknak. (lásd a 15. oldalon 
lev�  példákat). 

„SE” típus: A készülék füstgázérzékel�  biztonsági nyomáskapcsolóval (prezosztáttal) 
van felszerelve, amelyet nem szabad kiiktatni. Ha az eszköz többször is beavatkozik, 
hívjon szakembert. Ha a prezosztátot ki kell cserélni, csak eredeti pótalkatrészt 
építsen be. Ha az eszköz többször is beavatkozik, ellen� riztesse, hogy a 
füstgázelvezet�  rendszer ki- és bemenetének hatékonysága megfelel-e az el� írásoknak 
(lásd a 16. oldaltól kezd� d�  példákat). 

BESZERELÉS ÉS SZERVIZELÉS 

A beszereléssel, karbantartással és gázváltással kapcsolatos teend� ket a vonatkozó jogszabályok 
értelmében kizárólag Hermann szerviz végezheti. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében a készülék karbantartását évente legalább egy alkalommal el 
kell végezni, mely térítésköteles. 

A beüzemelés végeztével a készülék használójának munkalapot kell készíteni a készülék 
beállításairól, aktuális javaslatokról, betartandó teend� kr� l, oktatásról, a soron következ�  
karbantartás határidejér� l. A jótállási okmányokat regisztrálni kell. A garanciaérvényesítési 
regisztrációs lapot vissza kell juttatni (helyesen kitöltve) az import� rhöz. 

A karbantartások és javítások végeztével a készülék használójának munkalapot kell készíteni a 
készülék állapotáról, az elvégzett javításokról, aktuális javaslatokról, betartandó m� veletekr� l. 
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A KÉSZÜLÉK VAGY H� KÖZPONT NAPLÓJA 

Minden rendszerhez – még az 1994. augusztus 1. el� tt felszerelt rendszerekhez is – tartoznia kell 
egy rendszernaplónak, 35kW vagy ez alatti teljesítmény esetén, illetve h� központ-naplónak, 35kW 
vagy e feletti teljesítmény esetén. Az esedékes és eseti javításokat, az égés ellen� rzését ide be kell 
vezetni, a javítást, beállítást végz�  személy nevével együtt. 

AZ ÉGÉS ELLEN� RZÉSE 

Az égés ellen� rzése a gázkészülék hatásfokának ellen� rzését jelenti; ezt a vizsgálatot csak a 
jogszabályban el� írt feltételeknek megfelel�  szakember végezheti. Ki kell cserélni azt a 
gázkészüléket, amelynek hatásfoka az ellen� rzést követ� en nem éri el a minimálisan el� írt értéket 
és ez beállítással sem teljesíthet� . 

GÁZKÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTÁSA 

A készülék megfelel�  m� ködéséért és karbantartásáért a készülék használója (lakás, ház 
tulajdonosa, bérl� je, ahol a gázkészülék fel van szerelve) illetve a háztömb képvisel� je (központi 
f� tés esetén) felel. Mindketten átháríthatják a javítás és akár az üzemeltetés felel� sséget is harmadik 
személyre, ha az megfelel a (el� z�  bekezdésben írt) jogszabály által támasztott követelményeknek. 
Ha az ingatlan tulajdonosa vagy kezel� je személyes felel� sséget vállal is a készülékért, a rendszeres 
karbantartást és az égés ellen� rzését a szakszerviz gondjaira kell bízni. 

Figyelmeztetések 

Ha a felhasználó huzamosabb ideig távol marad, hívjuk a szakszervizt, a szükséges teend� k 
elvégzésére. 

Ha gázszagot érez: 
a) Ne nyomjon meg elektromos kapcsolókat, ne használja a telefont vagy más olyan 

tárgyat, amely szikrát gerjeszthet. 
b) Azonnal nyisson ablakot és ajtót, hogy a helyiség hamar kiszell� zzön. 
c) Zárja el a gázcsapokat. 
d) Hívjon fel egy illetékes szakembert, kérje szakszerviz segítségét. 

A gázkészülék helyiségében ne zárjuk el a szell� z� nyílásokat, így elkerülhet� ek a 
veszélyes helyzetek (pl. mérgez�  és robbanó elegy) kialakulása. 

Ha a készüléket hosszabb id� re kikapcsolja, akkor lásd a „Gázkészülék használaton 
kívül” cím �  fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gáztáp és 
fagyásveszéllyel kapcsolatos óvintézkedéseket. 
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A gázkészülék vezérlése és jelzései 

1 H� mér�  ( C ) 
·  Mutatja a f� t� berendezésben áramló füt� víz h� mérsékletét. Ezt a h� mérsékletet a 

[6]-os kapcsolóval szabályozhatjuk. 

2 Nyomásmér�  (bar) 
·  Megmutatja a berendezés füt� víz nyomását (üzemi nyomás). A tökéletes m� ködéshez a 

berendezés üzemi nyomása HIDEG mérésnél 0,5 és 1,5 bar között kell, hogy legyen 
(optimális beállítás 1-1,5 bar) 

·  A berendezés megfelel�  víznyomása elengedhetetlen a tökéletes m� ködéshez. 

·  Alacsony nyomás esetén vissza kell állítani a helyes nyomást (lásd a „Rendszer 
feltöltése” cím�  fejezetet) Ha a nyomás 0,5 bar alá süllyed, a kazán nem m� ködik. 

3 Jelz� lámpa (elektromos betáplálás) 
Kikapcsolva: a jelz� lámpa nem ég, a kazán nincsen elektromos betáplálás alatt. A kétpólusú 
leválasztó általános kapcsoló, amely általában a kazán mellett található, lehet, hogy ki van 
kapcsolva, vagy nincs feszültség a hálózatban. Ebben az esetben egyik kazánfunkció sem 
m� ködik, a fagygátlás és a blokkolásgátló sem. 

Bekapcsolva: a lámpa ég, a kazán m� ködik. Készen áll arra, hogy begyújtsa az ég� fejet akár a 
melegvízellátáshoz, akár a f� téshez. 

Villog: alaphelyzetben: készenléti helyzet. A kazán feszültség alatt van, de a TÉL/NYÁR 
kapcsoló [6] 0-án van. A kazán nem hajtja végre a f�  m� ködési instrukciókat, de m� ködik a 
fagygátló és a blokkolásgátló (részleteket lásd a „Fagyvédelem” cím alatt) 

Villog, de rövid ideig: véletlenül m� ködésbe hozták a „kéménysepr� ” funkciót (ami kizárólag a 
szervíztechnikus feladata) 

A „kéménysepr� ” funkciót úgy tudjuk kikapcsolni, hogy elforgatva beállítjuk a 
melegvíz [7] kapcsolót I és IIIII közé, ugyanakkor a [6] kapcsolót elforgatjuk 
alaphelyzetre , majd visszaállítjuk a [6] kapcsolót az eredeti helyzetbe. 

4 Jelz�   (ég� fej) 
Kikapcsolva: az ég� fej ki van kapcsolva (nincs láng) 
Bekapcsolva: az ég� fej m� ködik (van láng) 

5 Jelz�   (blokkolás) 
Kijelz�  nem ég: a m� ködés szabályszer�  
Kijelz�  folyamatosan ég vagy villog: a kazán m� ködési probléma miatt leblokkol ill. leáll. A 
hibát meg lehet keresni az „Eseti üzemzavarok” cím�  fejezetben. 
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6 TÉL/NYÁR kapcsoló 
 (készenléti helyzet, alaphelyzet) 

- Amikor a kapcsoló ebben a helyzetben van, a kazán nem hajtja végre a f�  m� ködési 
instrukciókat, de m� ködik a fagygátló és a blokkolásgátló. 

- Ezt a kapcsolót használhatjuk akkor is, ha a blokkolás feloldását akarjuk végrehajtani egy 
esetleges probléma vagy a kazán üzemzavara után.  Az „Eseti üzemzavarok” cím�  fejezet 
tárgyalja ezt részletesen. 

Ha a felhasználó el� reláthatóan hosszabb ideig távol van vagy/és a kazán hosszabb ideig 
készenléti helyzetben van, meg kell nézni „ Fagyvédelem” cím�  fejezetet a szükséges 
óvintézkedések miatt, ami az elektromos betáplálást, a gázellátást és a fagyvédelmet illeti. 

NYÁR – Ebben a helyzetben a kazán csak használati melegvizet készít. Kinyitva a 
melegvizes csapot, az ég� fej begyullad, és rövid id� n belül a csapból melegvíz folyik (Az id�  a 
berendezés karakterisztikájától függ) 

TÉL  – Ebben a helyzetben a kazán el� nykapcsolással melegvizet készít, mint a NYÁR  
üzemmódnál, de egyidej� leg felkészül a légtér felmelegítésére is. 

-t� l -ig terjed�  fokozata van, ami a jelzést� l indul, és meghatározza a f� t� berendezés 

h� mérsékletét.  

·  Ha folyamatosan használják a f� t� berendezést, akkor olyan módon kell állítani a 
kapcsolót, hogy a kívánt h� mérsékletet érjék el. 

·  Ha a berendezést nem folyamatosan használják, a h� mérsékletet a szobatermosztát 
határozza meg (jobb esetben egy programozható termosztát) Ebben az esetben 
érdemes a kapcsolót úgy beállítani, hogy elérjük a kívánt h� mérsékletet, elkerülve a 
légtér túlzott felmelegítését. 

7 Melegvíz kapcsoló 

 A skála -t� l -ig tartó fokozattal van ellátva, meghatározza a melegvíz h� fokát, amelyet a 
kazán termel. 

·  Figyelembe kell venni azt, hogy a cs� vezetéken h� veszteség jön létre, ezért 
szükséges egy bizonyos id� , hogy a h� mérséklet stabilizálódjon a csapból való 
kifolyáskor, a legjobb értékelés emiatt zuhanyozás illetve kádfürd�  használata esetén 
hajtandó végre. 

·  Ennél a típusú kazánnál tanácsos úgy szabályozni a kapcsolót, hogy a kellemes 
h� mérséklet�  víz nyeréséhez csak az a meleg víz legyen szükséges, vagy csak igen 
kevés hideg víz hozzáadása által kelljen kevert h� mérséklet�  vizet el� állítani. El kell 
kerülni a maximum értékeket, ha csak nem kényszer� ségb� l szükségesek, ami arra 
kötelezne, hogy nagy mennyiség�  hideg víz hozzákeverésével tudnánk a kívánt 
vízh� mérsékletet elérni. 

Figyelem: A  és  jelzések csak a szerel� kre vonatkoznak. Ne fordítsák a 
kapcsolókat ezekre a jelzésekre, mert ezzel a kazán m� ködését zavarják. Ha véletlenül 

megtörténne, akkor azonnal fordítsák a kapcsolót az I-t� l IIIII-ig. 
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A rendszer nyomása 

Ellen� rizze, hogy a rendszer nyomása mindig 1-1,5 bar között legyen. 
Ha a nyomás nem éri el az 1bar-t, nyissa meg a utántölt�  szelepet, amíg 
az 1,5bar maximális értéket el nem éri; ezt az értéket a manométeren 
olvashatja le (el� z�  ábra (2)-es számú m� szer). Utántöltéskor mindig 
kapcsolja le a készüléket, ha szükséges légtelenítsen. A megfelel�  
nyomásértéket a f� t� kör leh� lt állapotában lehet beállítani. 

Ha a készülék nyomása leesik 0,5 bar-ig, akkor kikapcsol, 
nem m� ködik. 

Eseti üzemzavarok és jelzések 

Ha a leállást (blokkolást) jelz�  piros lámpa villog vagy folyamatosan ég, jelzi a kazán 
leállását vagy hibás m� ködését. 

Szabályosan villog: egy bels�  h� mérséklet szonda meghibásodott. Megfelel� en képzett 
szakemberhez kell fordulni. 

Rövid megszakításokkal villog: a melegvíz kapcsoló [7] egy szerel� nek fenntartott jelzésen van 

 vagy  A kapcsolót az osztásokon keresztül az I-t� l IIIII-ig kell vinni. 

Folyamatosan ég: olyan meghibásodást ill. eseményt jelez, amit a felhasználó is orvosolhat:  

- A kazánt éppen most szerelték be, vagy esetleges munkálatok folynak a gázcs� vezetéken. 

Normális, hogy a kazán ismételten leblokkol, ha a gáz a betáplálásnál leveg� vel keveredik, 
így megakadályozza a pontos bekapcsolást, és leállást idéz el� . A fenti okok miatt szükséges 

több alkalommal elvégezni a begyújtást, NYÁR-TÉL kapcsolót fordítsuk a kioldó  
jelzésre mindaddig, míg a piros jelz� lámpa kikapcsol.  

- A víznyomás, amelyet a vezérl� panel manométere indikál nem elegend� , vagyis 0,5 bar 
vagy ennél kevesebb. 

Visszaállítható a helyes nyomás (az optimális 1-1,5 bar hideg berendezésnél) ha megnyitjuk a 
tölt� csapot (lásd: „Rendszer feltöltése” cím�  fejezetet) 

Ne történjen ez a visszaállítás akkor, amikor a berendezés meleg, mert leh� léskor a nyomás 
csökken. 

Vegyük figyelembe, hogy a nyomás normál feltételek esetén nem csökkenhet. Ha 
megtörténik, akkor nagy valószín� séggel a rendszerben valahol veszteség van. Néhány 
esetben ez olyan kis mérték� , hogy szemmel nem látható vagyis nyomnélküli, de id� vel 
csökkentheti a nyomást. A radiátorok tisztítócsapjainak megnyitásával (akarva vagy 
akaratlanul) nyomáscsökkenést okozhatunk. Rejtett leveg�  távozik a rendszerb� l Figyeljünk 
arra, hogy ez ne történjen meg. 

- a kazán túlmelegedett és közbelépett a biztonsági termosztát 

Fordítsuk el a Nyár/Tél kapcsolót a „feloldás” pozícióba . Várjuk meg a piros jelz� lámpa 
kikapcsolását (vagy lehet� leg hosszabb idej�  villogását, azért, hogy a kazán ki tudjon h� lni) 

F� t� kör utántölt�  szelep 

A KÉSZÜLÉK ALULNÉZETE  
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azután a kapcsolót fordítsa a kívánt pozícióba (Nyár  vagy Tél ) Ha szükséges, akkor 
várni kell, és néhányszor meg kell próbálni újra. Ha a leállás tartó, vagy többször ismétl� dik, 
akkor hívjon szakembert. 

- Az ég� fej nem kapcsol, illetve nem gyullad meg szabályosan, vagy a láng váratlanul 
elalszik, nem tökéletes az égés. 

Visszaállítható a szolgáltatás elforgatva a Nyár/Tél kapcsolót a „feloldás” pozícióba , 
egészen addig, amíg a piros jelzés ki nem alszik. Gyakori leállás esetén. 

Gy� z� djünk meg a tökéletes égésr� l, a készülék megfelel�  tisztaságáról és az ég� fej 
m� ködésér� l. 

Ezen felül csak az SE típusoknál: 

Ellen� rizzük a leveg� beszívó és füstgázürít�  vezetékeket, és azt, hogy a vonatkozó végz� dések 
jó állapotúak vagy tiszták-e, ezen kívül azt is, hogy ne legyenek veszteségek, folytonossági 
hiányok, lyukak, rések a beszívó ill. ürít� csatornákon. A beszerelés során be kell tartani az 
el� írásokat, valamint a „Kéménybe való bekötés” és a „Kivezetés tipológiája” cím�  fejezet 
el� írásait a d� lésekre és a méretekre vonatkozóan. 

Megjegyzés a szerel�  részére:Az ég� fej lángja nem emelkedik ki az ellen� rz�  elektronikából, 
mert nem gyulladt be vagy váratlanul elaludt, vagy elvált az ég� fejt� l a tökéletlen égés 
következményeként. Lehet például égési termékek visszaáramlása a beszívócsatornába, vagy 
veszteségek a beszívó ill. ürít�  vezetéken, a csatorna méretezési hibája (hosszú vagy túl rövid 
és/vagy a diaframma hibás használata a kazán ventilátor csonkján: a sz� kít� gy� r�  nem 
megfelel�  vagy hiányzik) 

- közbeavatkozik a szerkezet, amely helytelen füstáramlást jelez 

Kivételesen okozhatja például az er� s széláramlás is. Forgassa el a Tél/Nyár kapcsolót „kioldás” 

helyzetbe egészen addig, amíg a piros jelzés kialszik, tehát vigye a kapcsolót a kívánt 

helyzetre. (Nyár  vagy Tél ) Ha szükséges, várjon, és ismételje néhányszor. Gyakori 
leállás esetén: 

- ellen� riztessék a füstkivezet�  hatékonyságát, valamint a beszívó és elvezet�  csatornákat 

- ellen� riztessék a szerkezet hatékonyságát, amely a füstáramlást jelzi. 

Ezeken kívül csak az E típusnál (természetes elszívású) 

Ellen� rizzék, hogy a leveg� ztet�  (szell� z�  nyílás) ami a küls�  térrel való kapcsolatot biztosítja, 
és amit a normatíva el� ír, az el� írásoknak megfelel� en van-e kiképezve, valamint nem takarja 
esetleg egy bútor vagy egyéb tárgy. Mindenképpen az a normális ill. megfelel� , ha a szell� z�  a 
radiátor mögött van elhelyezve. A szell� z� nek tehát mindig a törvény által el� írt méret� nek kell 
lennie és mindig tisztán kell tartani bels� leg. Néhány típuson szúnyogháló is található, amely 
gyakran porosodik illetve pókhálósodhat. Szükség esetén forduljon szakemberhez. 

- ha abban a helyiségben, ahol a kazán beszerelésre került, vannak még kandallók, fa és 
széntüzelés�  kályhák vagy hasonlók. Ezen kívül ventillátorok pl. fali ventilátor, esetleg konyhai 
szagelszívók, amelyek fel vannak szerelve a kültérbe vezet�  cs� vezetékkel, akkor feltétlenül 
ellen� riztessék kvalifikált m� szaki szakemberrel, hogy a szell� z�  megfelel� en meg legyen 
nagyobbítva és, hogy legyenek kiegészít�  szell� z� k, ahogy azt az érvényben lév�  jogszabályok 
el� írják, mert ellenkez�  esetben a szerkezetek interferálnak, zavarják a kazán füstürítését. 
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GÁZKÉSZÜLÉK HASZNÁLATON KÍVÜL  

A gázkészülék kikapcsolt alaphelyzetben 

A periodikus inaktivitás (m� ködés hiánya) néhány olyan különleges jelenség következménye lehet, 
mint pl. hogy a helyiséget (házat) csak néhány hónapra veszik igénybe ill. lakják egy évben, 
különösen érvényes ez hideg éghajlatú vidékeken. A felhasználónak kell megítélnie, hogy 
biztonságossá teszi-e a kazánt olyan módon, hogy kikapcsol minden betáplálást, vagy stand-by-on 
hagyja és csak a fagygátló funkciót üzemelteti. Általában megfelel� bb a biztonsági helyzet 
választása. Amikor fagyveszély lehet� sége is fennáll, akkor megfelel� en választhatunk pro és 
kontra a biztonságba helyezés és a stand-by/fagygátlás között. 

A kazán biztonsági állapotba való helyezése 

-kikapcsoljuk a kazán elektromos ellátását biztosító f� kapcsolót 
-elzárjuk a gázcsapot 

Ha megvan annak a lehet� sége, hogy a h� mérséklet OºC alá süllyed és a rendszer nem 
rendelkezik fagyvéd� vel, akkor teljes mértékben ki kell üríteni az egész berendezést, vagy 
fel kell tölteni fagyvéd� vel. 

Figyelmeztetjük, hogy  ha szükség van a nyomás visszaállítására(valamely lehetséges veszteség 
miatt), akkor abban a rendszerben, amely már fel volt töltve fagyvéd� vel, ez a koncentrátum 
veszíthet hatékonyságából, vagyis nem garantálja a fagyvédelmet. 

MEGJEGYZÉS: A kazán fel van szerelve egy olyan rendszerrel, ami megvédi a f� bb 
komponenseket a ritkán el� forduló leállásoknál. A leállás feloldása nem tud m� ködni az ún. 
biztonságba helyezésnél, amikor nincs bekapcsolva az elektromos ellátásba. 

Miel � tt újra bekapcsoljuk a kazánt, vizsgáltassuk meg a szerel� vel, hogy a keringet�  nem 
blokkolt-e le a leállás során. (Szerel� nek: csavarják ki a középs�  dugót, hogy elérhet�  
legyen a rotor tengely, amit aztán el kell forgatni a megfelel�  eszköz segítségével) 

Stand-by, fagygátlás, fagyvédelem, blokkolás gátlás 

A kazánt elláttuk egy olyan fagyvédelmi rendszerrel, ami mindig bekapcsol, amikor a 
f� t� berendezésben cirkuláló víz h� mérséklete a kazán belsejében lemegy 5ºC alá, és kikapcsol, 
amikor eléri a 30ºC-ot. A fagyvédelem funkció m� ködik, ha: 

·  az elektromos betáplálást biztosítjuk 

·  a kazánt stand-by helyzetben hagyjuk (nyár/tél kapcsoló 0-án és a zöld lámpa 
villog) 

·  a gázt nyitva hagyjuk 

·  a rendszerben a víznyomás szabályos (optimálisan 1- 1,5 bar hidegen, min 0,5 
bar) 

Gázhiány esetén az ég� fej nem gyullad be és a kazán leáll (vörös lámpa kigyullad) A szivattyú 
tovább m� ködik, a rendszerben  keringeti a vizet, így redukálja a fagyveszélyt. 

BLOKKOLÁSGÁTLÁS 

A gázkészülék készenléti állapotban id� nként bekapcsolja a f� bb részegységeket, nehogy a rendszer 
használaton kívüli állapotban, de víz és vízk�  jelenlétében leálljon. Ez történik akkor is, ha a 
gázkészülék kikapcsolt állapotba kerül (vörös jelz� fény ég vagy villog). 
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Eseti üzemzavarok 

AZ ÉG�  NEM GYÚJT BE 

- Ha szobatermosztát van felszerelve, ellen� rizze, hogy magasabb h� mérsékletre van állítva, mint 
annak a helyiségnek a h� mérséklete, ahova be van szerelve. 

- Ellen� rizze, hogy a rendszer kap-e elektromos áramot, és a Nyári/Téli kapcsoló nem „0” 

(készenléti) állásban van, hanem vagy Nyári, vagy Téli  üzemmód lett kiválasztva. A 
ZÖLD jelz� fény folyamatosan égjen (részletesebben lásd az „Üzemelési és jelz� fények” cím�  
fejezetet). 

- Ha VÖRÖS fény folyamatosan ég, vagy villog, lásd az „Üzemelési és jelz� fények” cím�  
fejezetet. 

- A mér� m� szeren ellen� rizze, hogy a készülék f� t� köri nyomása megfelel� -e (1-1,5bar hideg 
állapotban), de legalábbis érje el a megadott értéket. 

HASZNÁLATI MELEGVÍZ H� MÉRSÉKLETE ALACSONY 

- Ellen� rizze, hogy a HMV beállító gomb nincs-e túl kicsi értékre állítva. 

- Hívjon szakembert a gázszelep beállításához. 

- Hívjon szakembert a HMV h� cserél�  ellen� rzéséhez és kitisztításához. 

Figyelem: Ahol a víz a 14nkº felett van, vízkezel�  berendezést kell alkalmazni, ami 
megakadályozza a mészk�  kicsapódását. A bevizsgált és megfelel�  típus után 
érdekl� djön a Török F� téstechnika Kft-nél. Tel: 88/424-093. 

Saját maga ne próbálja javítani a gázkészüléket! 

Az elektromos víz-, vagy gázrendszeren csak szakember végezzen javítást. 

A készülékbe kizárólag eredeti alkatrész építhet�  be. 

A Hermann cég nem vállal felel� sséget nem eredeti alkatrészek és anyagok nem megfelel�  
illetve indokolatlan használatából ered�  károkért. 
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FIGYELMEZTETÉSEK  
A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE  
- Rendszeresen ellen� rizze a víznyomást. A víznyomás - a rendszer hideg állapotában – a gyártó 

által megadott tartományba essen. 
- Ha a víznyomás gyakran leesik, a rendszerben lev�  szivárgást szakemberrel javíttassa ki. 
- Ha a készüléket hosszú id� n át nem akarja használni, végezze el a „Készülék használaton kívül” 

cím�  fejezetben leírtakat, óvja meg az elektromos energia, a gáz-, és vízhálózatot a fagyástól. 

A gázkészülék forró felületeit ne érintse meg (ajtók, füstgázelvezetés, kémények, stb.) 
még akkor sem, ha a gázkészülék éppen nem melegít, mert – bizonyos id� re – ezek a 
felületek túlhevülnek, így érintésük súlyos égési sérülést okozhatnak. A 
gázkészülékhez gyermeket vagy gyakorlatlan személyt közel engedni tilos. 

- A gázkészüléket tartó falat ne érje közvetlenül gázt� zhelyr� l jöv�  pára, g� z. 
- Ne locsoljon a gázkészülékre vizet vagy más folyadékot. 
- Ne helyezzen semmit a gázkészülékre, vagy a fölé. 
- A készüléket gyermek és gyakorlatlan személy nem kezelheti. 
- Ha a készüléket használaton kívül helyezi, hívjon Hermann szakembert, aki elvégzi a szükséges 

m� veleteket, ellen� rzéseket, különös tekintettel a gáz, víz és elektromos lekötésére. 
- Ha kémény vagy a füstgáz elvezet�  rendszer, vagy a gázkészülék közelében karbantartás, vagy 

más munka folyik (pl: átalakítás, por, ill. törmelékekkel jár), kapcsolja ki el� tte a készüléket, 
leh� lés után takarja le az el és bevezet�  nyílásokat is. Akadályozza meg a küls�  szennyez� dések 
készülékbe jutását. Óvja meg biztonságos állapotát. 

- Csak a Supermicra E típusoknál (nyílt égéster� ): légelszívók, t� zhelyek és hasonló 
berendezéseket a gázkészülék helyiségébe (illetve szomszédos helyiségekbe, ha közvetett 
szell� zés� ek) a vonatkozó szabványok és biztonsági el� írások figyelembe vételével (pl. szell� z�  
nyílások megnagyobbítása) szabad beszerelni, illetve módosítani vagy b� víteni. 

- A kéményt id� szakonként felül kell vizsgáltatni, vagy ha azt a szakember el� írja. 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

A gázkészülékhez tartozó kézikönyv mindig legyen a készülék közelében, ha a felhasználónak 
vagy a szerel� nek segítségre van szüksége. 

HERMANN ÁLTALÁNOS GARANCIA-FELTÉTELEK 

A Hermann vev� i részére olyan garanciát ajánl, amely a Hermann szakszerviz által történ�  
beüzemeléssel lép életbe, a következ�  módon: 

Az üzembe helyezéssel együtt azonnal, a Hermann szakszerviz a készülék használójának pontosan 
kitölti, az átadott jótállási füzet rá vonatkozó részeit, majd annak garanciaérvényesítési szelvényét 
eltávolítva köteles azt a Török F� téstechnika Kft részére 1 héten belül eljuttatni. 

Továbbá a készülék használójának, munkalapot kell írnia a készülék beállításainak m� veleteir� l, 
aktuális javaslatokról, betartandó teend� kr� l, hiányosságok pótlásáról, elmaradások 
következményeir� l, oktatásról, feltüntetve a soron következ�  évenkénti karbantartás határidejét. 

Garanciális problémák elkerülése végett � rizze meg a fenti okmányokat, a vásárlást igazoló 
számlával együtt. További tudnivalókat a garanciális feltételekben, és a jótállási füzetben találhat. 
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GARANCIA-FELTÉTELEK  
1. A készülék garanciaideje az els�  üzembe helyezést� l számított 1 év. Amennyiben a vásárlás 

napja és az els�  üzembe helyezés napja közötti id�  meghaladja a 6 hónapot, akkor csak 
felülvizsgálat után helyezhet�  üzembe, mely térítésköteles. 

2. A garancia kiterjed a készülék összes részegységére, és kiterjed bármely gyártáshibás 
alkatrész ingyenes javítására, vagy cseréjére. Ez esetben a szervizszemélyzet beavatkozása 
kizárólag a kiszállási költség felszámolásával történik. 

3. A garancia id� szakban végzett javítás, vagy csere a garancia id� tartamának 
meghosszabbításához vezet. 

4. A garancia nem terjed ki: a szállítás során, a helytelen, vagy elmaradt karbantartás miatt, a 
kémény hatástalansága miatt, a villamos és a vizes berendezések helytelen m� ködéséb� l, a 
f� t� anyag rossz min� ségéb� l, a helytelen felhasználás miatt, nem felhatalmazott személyzet 
beavatkozása, rosszul megtervezett, rosszul kiépített f� tésrendszer, vízkezel�  hiánya, 
iszapfogó hiánya, vagy általában a Török F� téstechnika Kft. - Hermann cégt� l független 
okok miatt megrongálódott részegységekre. 

5. A készülék garanciájának alapfeltétele az évenkénti karbantartás- Hermann Szakszerviz által 
igazolt megléte. Ellenkez�  esetben a készülék garanciája és szavatossági ideje az üzembe 
helyezést� l számított 12. hónap végén megsz� nik. A karbantartás megrendelése a 
mindenkori felhasználó feladata, mely térítésköteles. 

A garancia-feltételek és a garancia id� tartama a készülékkel átadásra kerül�  jótállási füzetben is 
olvashatók. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak a Hermann szakszerviz által végzett szabályos 
üzembe helyezés, és a regisztrált évenkénti karbantartás szigorú betartása mellett érvényes. 

A garancia a következ�  esetekben sz� nik meg: 

a) Nem a Török F� téstechnika Kft. - Hermann szakszerviz által történt üzembe helyeztetés. 
b) Nem rendeltetésszer�  használat, fokozott igénybevétel, túlterhelés. 
c) Szakszer� tlen kezelés. 
d) Az éves karbantartás elmulasztása. 
e) Érvénytelen vagy javított garanciajegy, (er� szakos vagy idegen beavatkozás, átalakítás). 
f) Hibás szerelés- f� tési rendszer hibája, rossz méretezés, rossz szerelés. 
g) F� tési rendszerb� l bekerült szennyez� dés, dugulás. 
h) Helytelen tárolás-szállítás, elemi kár, villámcsapás. 
i) Gázvezetékb� l származó szennyez� dés. 
j) Elfagyás. 
k) Illetéktelen beavatkozás. 
l) Ha a kombi készüléket vízkezel�  berendezés beépítése nélkül üzemeltetik. 
m) Vízkezel� , iszapleválasztó hiánya. 
n) A beszerelés nem felel meg a hatályos rendeleteknek és a gépkönyvnek. 
o) A kémények hatástalansága. 
p) A felhasználó nem tudja a készülék -vásárlását igazoló számlát, -a beszereléskor és a 

beüzemeléskor a pontosan kitöltött jótállási füzetet, -a beüzemelésr� l és a karbantartásokról, 
javításokról készült okiratokat, azok hiteles másolatait bemutatni szakemberünknek. 

A készüléket felszerelés el� tt 5C° alatti helységben még ideiglenesen sem szabad tárolni! 
(Fagyveszély!) 
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